Gyengeáramú rendszerek elhelyezése KIF szabadvezetékes oszlopsoron


5.19 A 3-4. GYR elhelyezésének feltételei és műszaki előírásai
A 3-4. GYR elhelyezésének feltételei és műszaki előírásai
Bérbeadó az üzleti igényekhez igazodva, pilot jelleggel lehetővé teszi 3-4. GYR elhelyezését a KIF hálózatának tartószerkezetein. Az elhelyezésre és annak finanszírozási feltételeire bérbeadó – az 1-2. GYR ügyrendjétől eltérően – egyedi megállapodást köt a bérlővel, és jelen szabályozás kiegészítésben rögzíti a 3-4. GYR-ekkel szemben támasztott műszaki követelményeit.

A műszaki előírások közül alább csak azok szerepelnek, melyek az 1-2. GYR-ekhez képest többletként jelentkeztek. Egyebekben a Műszaki kézikönyv 3.6. Technológiai előírások fejezetben felsorolt követelmények vonatkoznak a 3-4. GYR-ekre is.
A 3-4. GYR műszaki előírásai

· KIF hálózat oszlopsorán 3-4. GYR-ként fémmentes, önhordó optikai légkábel (ADSS) vagy az optikai légkábel fajlagos tömegét meg nem haladó koaxiális légkábel helyezhető el, az oszlopokra ható többlet terhelés minimalizálása érdekében.

· A 3-4. GYR rendszerenként legfeljebb 2 db, kötegeléssel egymáshoz erősített légkábelt tartalmazhat: egy gerincvezetéket és egy leágazó vezetéket. Az előfizetői csatlakozó vezetékek nem kötegelhetők a gerincvezetékhez. 

· A 3-4. GYR vezetékeit (vezetékkötegeit) az oszlopsor azonos oldalán, az 1-2. GYR-el megegyező oldalon kell elhelyezni.

· A 3-4. GYR elhelyezési módjai:
1. A GYR-ek egymás alatt, legalább 0,3 m függőleges távolságra helyezkednek el:
a) vagy a meglévő 1-2. GYR-ek alá helyezve, amennyiben a föld feletti magasság biztosítható,

b) vagy a meglévő 1-2. GYR-ek fölé, amennyiben az oszlopsoron ehhez elegendő hely áll rendelkezésre,

c) vagy a meglévő 1-2. GYR-ek közé, amennyiben az egyes rendszerek között tartható a legalább 0,3 m távolság.
2. A meglévő felső GYR rögzítő szerelvényét bontani kell, helyette közös, két db GYR elhelyezésére alkalmas rögzítő szerelvényt kell felszerelni, amelyre a meglévő GYR-t át kell helyezni, és a 3. GYR-t e mellé kell szerelni, egymástól vízszintesen leglább 0,15 m távolságot tartva (lásd: 1. ábra). Ez az átalakítás akkor végezhető el, ha a meglévő GYR tulajdonosa és a 3. GYR elhelyezését igénylő bérlő erről megállapodnak, és az átalakítás költségeit a 3. GYR tulajdonosa fizeti. Amennyiben az áthelyezéshez a meglévő GYR tulajdonosa nem járul hozzá, akkor a 3. GYR elhelyezésére az 1. vagy a 3. megvalósítási lehetőség közül kell választani.
1. ábra: Közös rögzítő szerelvény alkalmazása
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3. A meglévő alsó GYR rögzítő szerelvénye alá/fölé (olyan közel, amennyire csak lehet) új lengőtartót kell felszerelni (kompletten hátlappal együtt), ami vízszintesen legalább 0,15 m-re eltartja az új GYR-t a meglévőtől.
· A 3-4. GYR berendezéseit (erősítők, kötődobozok) vagy a gerincvezetékre függesztve, vagy a meglévő GYR-ek alá, az oszlopra kell szerelni úgy, hogy azok ne akadályozzák az oszlop mászhatóságát.

· A 3-4. GYR a meglévőket ne keresztezze, azokkal ne érjen össze és üzemeltetésüket, karbantartásukat ne akadályozza, ne lehetetlenítse el.
· A 3-4. GYR tartó és feszítő szerelvényeit a 3-4. GYR-t igénylő bérlő tervezteti meg és engedélyezteti – hagyatja jóvá – a bérbeadó áramhálózati osztályával.
· Bérbeadó a 3-4. GYR felszerelése előtt az oszlopsoron meglévő, de műszakilag nem megfelelő (nem kötegelt) 1-2. GYR tulajdonosait írásban felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére. A meglévő GYR-ek tulajdonosai a bérbeadó írásbeli felszólítása alapján, adott határidőn belül kötelesek rendszerüket jelen Műszaki kézikönyv előírásainak megfelelően átalakítani. A 3-4. GYR felszerelése ettől függetlenül elvégezhető. 
A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.
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	Jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona. 

  Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!
	



